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Lyhenteet 
ABB Asea Brown Boveri. 
DN Nimellissuuruus putkistojärjestelmän kaikille osille. Yhteinen numeerinen 
esitystapa osien koolle, lukuun ottamatta osia, joista annetaan ulkohalkai-
sija tai kierrekoko. 
HPD High Power Drives on osasto, joka tekee korkeatehoisia taajuusmuuttajia. 
LC Liquid cooled eli nestejäähdytetty. 
LCU Liguid cooling unit eli nestejäähdytysyksikkö. 
LPD Low Power Drives on osasto, joka tekee matalatehoisia taajuusmuuttajia. 
NPT Normal pressure and temperature, normaalilämpötila ja –paine. 
PED Pressure Equipment Directive on EU:n direktiivi, johon nestejäähdyttei
 nen taajuusmuuntaja kuuluu. 
Pmax Maksimipaine. 
ppm  Parts per million, 10 000 ppm on 1 %. 
Ps Käyttöpaine on paine, jota käytetään laitteen ollessa päällä. 
V Tilavuus. 
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1 Johdanto 
1.1 Työn taustaa ja tavoitteet 
Työn aiheena on nestejäähdytteisten taajuusmuuttajien jäähdytyspiirin tiiveystestauksen 
parantaminen. Työn tilaaja on ABB Drives-yksikkö. Tiiveystestaus on tärkeä testaus-
vaihe, se tehdään ennen nesteellä tehtävää painekoetta. Tiiveystestauksella halutaan 
varmentaa jäähdytysjärjestelmän tiiveys, ennen kuin painekoe tehdään. Testaus on vält-
tämätön, jos halutaan välttyä vahingoilta painekokeessa.  
ABB valmistaa nestejäähdytyksellä varustettuja taajuusmuuttajia, nämä tuotteet kuulu-
vat LC-tuotesarjaan. Nestejäähdytystä käytetään taajuusmuuttajissa silloin, kun haetaan 
korkeaa IP-luokitusta. Korkeaa tiiveyttä eli IP-luokitusta vaativat kaapit tehdään neste-
jäähdytteiseksi, koska ilmajäähdytystä ei pysytä toteuttamaan yhtä helposti kuin neste-
jäähdytystä. Ilmajäähdytys vaatisi suuren ilmavirran kulkeutumista kaapin läpi, ja tämä 
ei ole helposti toteutettavissa korkeissa IP-luokissa. Nestejäähdytystä käytetään myös 
taajuusmuuntajissa, joissa tehot ovat suuret. Suuritehoisissa taajuusmuuttajissa häviöt 
ovat suuria ja nestejäähdytys antaa tehokkaan tavan siirtää lämpöä pois kaapin sisältä. 
Tavoitteena työllä oli parantaa vanhaa tiiveystestausta tai kehittää parempi menetelmä 
vanhan tilalle. Tähän saakka tiiveystestaus on suoritettu paineistamalla jäähdytyspiiri 
paineilmalla. Paineistuksen jälkeen kuunneltiin, mistä kohtaa jäähdytyspiiriä paineilma 
vuotaa ulos. Testausmenetelmä ei ole ollut tarpeeksi tehokas, ja pienet vuodot pääsivät 
liian usein nesteellä tehtyihin painetesteihin asti. Painetestissä käytettävä neste on gly-
kolipitoista jäähdytysnestettä. Tätä nestettä käytetään, koska painetesteistä jää neste-
jäämiä järjestelmään. Normaalin veden jäämät saattavat aiheuttaa jälkeenpäin jäätymis-
vaurioita komponentteihin ja putkistoon, joita tämä neste ei aiheuta. Painetestauksessa 
vuodon sattuessa herkät sähkökomponentit kastuivat ja tekivät komponentit ja pahim-
massa tapauksessa koko vuotavan kaapin likaiseksi. Tämä ei ollut vahingollista vain 
taajuusmuuttajalle vaan myös painetestin tekijä oli vaarassa saada painesuihkusta. Uu-
den menetelmän pitäisi olla tarpeeksi tehokas havaitsemaan pienetkin vuodot, jotta ne 
havaittaisiin ennen nesteellä tehtävää painetestiä.  
Työstä hankalan tekivät jäähdytysjärjestelmän suuri koko sekä taajuusmuuttajan sisällä 
olevat herkät sähkökomponentit. Huomioon piti ottaa myös, että jäähdytysjärjestelmään 
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ei saa jäädä testauksesta sellaisia jälkiä, joista voisi olla haittaa myöhemmin taajuus-
muuntajan käytössä. Työssä piti ottaa huomioon Suomen ja EU:n lainsäädäntö ja nou-
dattaa niiden asettamia vaatimuksia tämän tyyppiselle painelaitteelle.  
Vain tehokkaimmissa ja korkeaa IP-luokkaa vaativissa taajuusmuuttajissa käytetään ve-
sijäähdytystä. ABB:n nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat kuuluvat LC-tuotesarjaan, ja 
tästä syystä työssä käsitellään vain tämän tuotesarjan taajuusmuuttajia. 
 
1.2 ABB Suomessa 
Asea Brown Boveri eli ABB on ruotsalais-sveitsiläinen teknologiayhtymä. Yrityksen pää-
toimialoina toimivat sähkövoimatekniikka ja automaatiotekniikka. ABB syntyi 1988, kun 
ruotsalainen ASEA (Allmänna Svenska Elektriska AB) ja sveitsiläinen Brown Boveri yh-
distyivät. Pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja pääjohtajana toimii Ulrich Spiesshofer. ABB 
on pörssiyhtiö, ja se on listattuna Sveitsin, Tukholman ja New Yorkin pörsseihin. Tällä 
hetkellä ABB työllistää yli 135 000 henkilöä ympäri maailmaa ja toimintaa on yli 100 eri 
maassa. [2.] 
Suomessa ABB työllistää yli 5 000 henkilöä yli 20 paikkakunnalla. Suurimmat tehtaat 
sijaitsevat Helsingissä, Porvoossa, Haminassa ja Vaasassa. Helsingin Pitäjänmäellä 
tehdään taajuusmuuttajia, moottoreita ja generaattoreita sekä tarjotaan linjakäyttöratkai-
suja, energiahallintaratkaisuja, sähköistyksiä, tehdastietojärjestelmiä ja kunnossapito-
palveluita. Helsingin Vuosaaressa tehdään meriteollisuuteen sähköistys- ja automaatio-
ratkaisuja sekä ruoripotkurijärjestelmiä, joiden tavaramerkkinä on Azipod. Vaasassa val-
mistetaan kytkintuotteita, releitä, erikoismuuntajia, moottoreita, sähköverkon ohjausta, 
sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmiä, energiahallinta- ja instrumentointiratkaisuja sekä teh-
dastietojärjestelmiä. Porvoossa tehdään sähköasennustuotteita. [3.] 
Pääkaupunkiseudulla ABB on suurin teollinen työllistäjä ja koko Suomen mittapuulla 
suurimpia työllistäjiä. Sen liikevaihto Suomessa oli 2 273 miljoonaa euroa vuonna 2017. 
Tutkimukseen ja kehitykseen käytettiin 131 miljoonaa euroa vuonna 2017. [11.] 
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1.3 Työn rakenne 
Insinöörityö koostuu seuraavista osista. 
2. luvussa kerrotaan yleisesti nestejäähdytteisistä taajuusmuuttajista. Taajuusmuuttajat 
on rajattu LC-tuotesarjan taajuusmuuttajiin. Luvussa käsitellään myös jäähdytysjärjes-
telmää, miten se toimii, millaisia osia järjestelmään kuuluu ja mikä vaikuttaa jäähdytys-
järjestelmän tehokkuuteen positiivisesti ja mikä negatiivisesti. Lopussa on käsitelty EU:n 
ja Suomen lakien rajoituksia ja miten ne vaikuttavat jäähdytysjärjestelmän suunnitteluun 
ja testaukseen. 
3. luvussa käsitellään tiiveystestausta. Kerrotaan yleisesti millainen prosessi tiiveystes-
taus on ja millaisia rajoja taajuusmuuntaja ja tehdasolosuhteet luovat testille. Luvussa 
on myös esitelty kaikki ideat, joita mietittiin tiiveystestausongelman ratkaisemiseksi. 
Tässä yhteydessä perustellaan, miksi kyseistä menetelmää on mietitty ratkaisuksi. Seli-
tetään myös miksi menetelmä ei ole ollut soveltuva juuri tähän tiiveystestaukseen tai 
miksi se on soveltuva tämän työn ongelman ratkaisuksi. Ratkaisumenetelmiä on luvussa 
yhteensä 5, ja kaikki ovat toisistaan poikkeavia.  
4. luvussa käsitellään testejä. Testejä tehtiin 3 eri tiiveyden varmistamisen tavalle. Eri 
vaihtoehtoja tiiveystestauksen parantamiseksi oli monia. Testejä ei kumminkaan tehty 
kaikille parannusehdotuksille, vaan vain niille, jotka todettiin vertailussa muita vaihtoeh-
toja paremmiksi. Testausluvussa kerrotaan, miten testit erosivat toisistaan ja mikä vaih-
toehdosta valittiin parhaaksi vaihtoehdoksi.  
5. luvussa tiivistetään työn lopputulos ja kerrotaan kehitysmahdollisuuksista. Lopussa 
kerrotaan tekijän mietteitä työstä ja sen kulusta, sekä ajatuksia siitä mitä voisi vielä tes-
tata tai parantaa tulevaisuudessa niin että jatkuva parantaminen toteutuisi.  
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2 Nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja 
Taajuusmuuttajien tarkoituksena on ohjata moottoria tai generaattoria prosessin vaati-
malla tavalla. Ne kytketään sähköverkon ja ohjattavan moottorin väliin. Taajuusmuutta-
jasta tulee osa moottorin käyttöä ja se vastaa moottorin ohjauksesta. Tärkein taajuus-
muuttajan tehtävä on sovittaa pyörimisnopeus ja momentti prosessin vaatimalle tasolle. 
Teollisuudessa pyörivät prosessit eivät aina ole samaa nopeutta tai momenttia vaativia, 
vaan usein niissä pitää moottorin vaihtaa momenttia ja pyörimisnopeuttaan prosessin eri 
osa-alueilla.  
Suurin syy taajuusmuuttajien käyttöön on niiden mahdollinen uudelleen ohjelmointi, por-
taaton kierrosnopeudenvaihto ja energiansäästö. Portaattomasti kierrosnopeutta muute-
taan vaihtamalla moottorille syötettävää taajuutta. Jos taajuusmuuttajaa ei käytetä moot-
torinohjauksessa, kierrosnopeuden vaihtoon on käytettävä esimerkiksi vaihteistoja, täl-
löin kierrosnopeuden säätö ei ole portaatonta ja energiatehokkuus kärsii. Energiatehok-
kuus on teollisuuden alalla noussut tärkeäksi osaksi monen yrityksen tavoitteita. Tämä 
johtuu lisääntyvästä vihreästä ajattelutavasta ja kiristyvästä kilpailusta, jolloin pienetkin 
laitteiden energiasäästöt ja hyötysuhteet tuotetta käytettäessä tulevat tarpeeseen, kun 
kilpaillaan muita taajuusmuuttajia valmistavien yrityksien kanssa.  
Suomessa ABB valmistaa taajuusmuuntajia Pitäjänmäen E-tehtaalla. Tämä nykyinen 
ABB:n valmistama taajuusmuuntajatuoteperhe kulkee nimellä ACS880, aikaisempi tuote 
oli nimeltään ACS800. Nestejäähdytteinen taajuusmuuntaja kulkee nimellä ACS880 LC. 
Lyhenne LC tulee englannin kielen sanoista Liquid cooled.  
2.1 Suomen ja EU:n lainsäädäntöjen luomat rajat ja vaatimukset 
Nestejäähdytteisien taajuusmuuttajien on noudatettava Suomen ja EU:n lainsäädäntöä. 
Laite on PED direktiivin alainen, koska sen jäähdytysjärjestelmässä käyttämä paine on 
yli 0,5 baria. [22];[23.] 
Työssä käsiteltävä ABB:n valmistama nestejäähdytteinentaajuusmuuttaja lajitellaan PE-
Din mukaan kategoriaan 0. Kategoria 0 tarkoittaa, että laite on valmistettu hyvän kone-
pajatavan mukaisesti. Kategoria ei anna laitteelle EU:n käyttämää CE-merkintää. 
[22];[23.] 
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PEDin vaatimat kriteerit kategoriaan 0: 
 Järjestelmässä käytettävä neste ei saa olla vaaralliseksi luokiteltu 
 Putkikoko saa olla maksimissaan DN200 
 Testipaine pitää olla vähintään 1,3 kertainen verrattuna maksimi käyttöpainee-
seen  
 
Kuvasta 1 voimme nähdä vaatimuksia, joita PED vaatii, jotta laite on hyvän konepajata-
van mukainen. Laitteen jäähdytysjärjestelmän tilavuus saa siis olla 1 600 litraa, jos mak-
simi käyttöpaine on alle 6 baria. [22];[23.]  
 
Kuva 1 Leikattu asiakkaalle olevasta LCU-käyttöohjeesta, joka kertoo jäähdytysjärjestelmän rajoituk-
sista eräässä tapauksessa. 
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2.2 Taajuusmuuttajien jäähdytysjärjestelmä 
Jäähdytysjärjestelmän tarkoitus on estää taajuusmuuntajan ylikuumeneminen. Järjestel-
mässä käytetään nestettä, jota pumppu kierrättää taajuusmuuntajan komponenttien läpi, 
pitäen lämpenevät komponentit mahdollisimman viileinä.  
Nestejäähdytysyksikkö eli LCU on suurin ja tärkein osa jäähdytysjärjestelmää. Se sijoi-
tetaan normaalitilanteessa taajuusmuuttajakaapin päähän. Pumpulta lähtee kaksi put-
kea ulospäin, toinen niistä pumppaa viileää nestettä järjestelmään ja toinen palauttaa 
kaapista tulevaa lämmennyttä nestettä takaisin pumpulle, jolloin jäähdytinnesteen te-
kemä kierros on päättynyt. LCU-kaapissa on lämmönvaihdin, joka erottaa asiakkaan ja 
taajuusmuuttajan nestekierron toisistaan. Taajuusmuuttajan oma nestejäähdytyspiiri pi-
detään erillään asiakkaan jäähdytysjärjestelmästä, koska siellä saattaa kulkea eri jääh-
dytin nestettä. Tällöin vältytään korroosiovaaroilta. Taajuusmuuttajan painerajat saatta-
vat myös erota asiakkaan jäähdytyspiirin rajoista. LCU-kaapissa on myös paisunta-astia, 
joka pitää järjestelmässä paineen tasaisena, sellaisissa tilanteissa, joissa se muuten 
muuttuisi. Esimerkiksi jos jäähdytinjärjestelmä sammutetaan ja neste palautuu normaa-
liin lämpötilaan, se laajenee ja paisunta-astia vastaanottaa paisunnan. Järjestelmän 
jäähtyessä nesteen tilavuus laskee ja paisunta-astia palauttaa nestettä järjestelmään, 
ylläpitäen järjestelmän paineen. 
Itse taajuusmuuntajassa on kaksi pääputkea, joissa neste virtaa eri suuntiin. Putket on 
tehty alumiinista. Alumiini on valittu materiaaliksi sen hyvän korroosionkestävyyden, hel-
pon muokattavuuden ja kevyen rakenteen takia. Pääputket tilataan jokaiseen kuljetuspi-
tuuteen erikseen piirustusten mukaan, jolloin saadaan putkiin tehtävien reikien jako koh-
dalleen. Reikiin tehdään kierteet ja laitetaan karatyyppiset nipat. Nipoilta haaroitetaan 
järjestelmä kulkemaan jakotukkien kautta jäähdytettävien komponenttien luo. Jäähdytet-
täviä komponenttia ovat esimerkiksi invertterit ja tasasuunninyksiköt, kuristimet ja erilai-
set lauhduttimet.  
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Kuva 2 Kaksi pääputkea ja niistä haarautuvat liitokset. 
Neste siirretään pääputkilta PA-putkia eli muoviputkia pitkin jakotukkipaketille, johon on 
liitetty sulkuventtiili. Muoviputket on valmistettu muovista, jonka kitkakerroin on mahdol-
lisimman pieni, jotta se ei vaikuta negatiivisesti virtaukseen. Putket on tehty materiaa-
lista, jota on helppo muokata lämmittämällä putkea kuumailmapuhaltimella, minkä jäl-
keen sitä voi taivuttaa haluttuun muotoon. Jakotukki on tehty muutamasta eri osasta, 
siinä on alumiinista suunniteltu nesteen jako-osa, jossa on yleensä 4 kierteillä varustet-
tua reikää. Yhteen aukoista on kierretty sulkuventtiili, josta neste virtaa jakotukkiin. Mui-
hin jakotukin reikiin laitetaan liittimet, joista päästään haaroittamaan neste eri komponen-
teille. Komponentteja saattaa olla vain yksi, jolloin ylimääräisiin reikiin asennetaan tulpat, 
josta neste ei pääse läpi. Kuvasta 3 voi nähdä millainen jakotukki on.  
8 
  
 
Kuva 3 Jakotukki johon liitetty 3 kpl pistoliittimiä ja yksi sulkuventtiili, joka tulee pääputkelta, ja toi-
nen pienempi sulkuventtiili poistoletkua varten. 
Jakotukilta voidaan haaroittaa neste muoviputkella inverttereille, niihin laitetaan niin sa-
notut pistoliittimet. Pistoliittimissä on leuat, jotka lukittavat putken paikoilleen. Leukojen 
takana on o-rengas, joka tiivistää liitoksen. Pistoliittimet on helppo asentaa ja muoviput-
ket on helppo poistaa invertterin vaihdon aikana. Pistoliittimet on valittu kenttiin, koska 
inverttereitä joudutaan vaihtamaan kenttäolosuhteissa ja huoltotoimenpide on tällöin pal-
jon nopeampi toteuttaa. Pistoliittimien etuna on myös, että liittimet eivät muokkaa muo-
viputkea, toisin kuin karatyyppiset liittimet, jolloin sama putki voidaan asentaa laitteeseen 
takaisin huoltotoimien jälkeen. Ero pistoliittimien ja pikaliittimien välillä on, että pistoliitti-
met eivät sulkeudu, kun liitoksesta ottaa putken pois, vaan ne jäävät avonaiseksi, jolloin 
neste pääsee valumaan pois vapaasti. Invertteri-moduuleita on ABB:n valmistamissa 
taajuusmuuntajissa maksimissaan 3 vierekkäin per kaappi ja kaappeja voi olla linjakäyt-
töjen kuljetuspituuksissa todella monta, riippuen ohjattavien moottoreiden määrästä. In-
verttereissä on aina 2 liitintä, sisään- ja ulostuloliitin. Ulostuloliittimen kautta neste ohja-
taan takaisin toiselle jakotukille, joka ohjaa taajuusmuuttajan lämmenneen jäähdytysnes-
teen pääputkelle, josta se virtaa LCU-kaappiin. LCU-kaapissa lämmin jäähdytysneste 
siirtää lämpöä lämmönvaihtimen kautta asiakkaan jäähdytysnestejärjestelmään.  
9 
  
Jakotukilta järjestelmä voi myös haarautua kaappiin, joka sisältää kuristimia, jotka ovat 
myös nestejäähdytteisiä. Näissä käytetään karatyyppisiä liittimiä. Kuristimien jäähdytys-
putket kiertävät kuristimien läpi ja palaavat sen jälkeen pääputkeen, joka palauttaa nes-
teen kiertoon. Kuristimia saattaa olla yhdessä kaapissa maksimissaan 3, ja niiden tiiveys 
on testattu jo kuristimien valmistajalla.  
Kolmas komponentti johon jakotukilta voidaan nestekierto viedä, on lauhduttimet. Lauh-
duttimien tarkoituksena on jäähdyttää kaapissa olevaa ilmaa ja siirtää lämpöä pois jääh-
dytysnesteen mukana. Lauhduttimien läpi kierrätetään nestettä ja samalla sen päälle tai 
alle on asennettu puhallin, riippuen tuotteen suunnittelusta. Puhallin saa ilmavirran kul-
kemaan lauhduttimen läpi, jolloin ilma viilenee kaapin sisällä ja jäähdytysneste vie siirtää 
lämpöä pois. Lauhduttimet on yleensä sijoiteltu alaosaan kaappia. Lauhduttimien tehoa 
pystytään säätämään vaihtamalla nesteen virtausnopeutta tai säätämällä puhaltimien 
pyörimisnopeutta tarpeen mukaan. Kuvista 4 ja 5 voi nähdä, millainen liitäntä lauhdutti-
miin laitetaan ja millainen jakotukki on.  
 
 Kuva 4 Jakotukki lauhduttimelle. 
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Kuvassa 5 on puhallin ja sen takana lauhdutin. Lauhduttimelle kulkee kaksi nesteputkea, 
joista toinen kuljettaa nestettä lauhduttimeen ja toinen taas vastaavasti pois lauhdutti-
melta. 
 
 
 
Kuva 5 Puhallin ja lauhdutin (lauhdutin puhaltimen takana). 
Seuraavaksi menemme liittimiin, joita käytetään jäähdytysjärjestelmässä. Liittimiä esitel-
lään 3 erilaista, ja ne ovat yleisimmät käytössä olevat liitinmallit. Liitinmallit on nähtävissä 
kuvassa 7. Liittimissä on aina kaksi puolta, toiseen puolista laitetaan aina PA-putki ja 
toinen kiinnitetään valittuun komponenttiin, esimerkiksi invertteri-moduuliin, pääputkeen, 
jakotukkiin tai lauhduttimeen.  
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Kuvassa 6 on merkittynä numerolla 1 liitospuoli, joka kiinnitetään aina komponenttiin. 
Näissä liitoksissa on kierre sekä tiiviste, tiivistemalleja on erilaisia eri liitoksissa. Kiertee-
seen laitetaan tällä hetkellä aina liimaa. Liimalla varmistetaan liitoksen pitävyys. Tiivis-
teitä on kahta erilaista, o-rengas (merkitty kuvaan 6) ja integroitu tiivistemalli (kuvassa 7 
merkattu numerolla 1, harmaa tiiviste). O-rengas rasvataan kevyesti ennen liitoksen te-
kemistä, rasvaus estää kitkan muodostumisen renkaan pinnalle. Jos rasvan unohtaa voi 
o-rengas katketa liian suuren kitkan takia. Harmaa tiiviste on integroitu tiiviste, jossa on 
kaksi osaa (kuva 7). Harmaan osan tarkoituksena on ottaa vastaan kiristysmomentin 
aiheuttama kiritysvoima. Harmaa osa näkyy tiivisteen ulkoreunassa. Tiivisteessä oleva 
toinen osa on elastomeeri, joka sijaitsee harmaan osan sisällä, sen tarkoituksena on 
liitoksen varsinainen tiivistys.  
 
Kuva 6 Karatyypin nippa, joka asennetaan pääputkeen. 
 
Toinen puoli liittimissä on tarkoitettu liitettäväksi putkiin (tämä puoli kuvassa 6 merkitty 
numerolla 2). Näitä liitoksia on kahden mallisia, toinen malleista on karamalli ja toinen 
taas pistoliitinmalli.  
 
Karamallin liitoksessa muoviputki lämmitetään ja painetaan karan yli. Kun putki on karan 
takana liittimen pohjalla, liitos vielä kiristetään ja tiivistetään kiertämällä liittimen hattu 
kierteelle, niin että putki jää hatun ja karan väliin puristukseen. Kuvassa 7 numerolla 1 ja 
3 on merkitty kaksi erilaista karamallin liitosta. 
1 2 
O-rengas 
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Pistoliittimen toiminta perustuu sen sisällä oleviin leukoihin ja leukojen takana olevaan 
o-renkaaseen. Pistoliitin on kuvassa 7 merkitty numerolla 2. Leukojen tarkoituksena on 
lukita putki liittimeen, niin että se ei lähde käytössä irti. Paineen kasvaessa putki puristuu 
enemmän leukoja vasten ja kiristää liitosta. Leukojen takana oleva o-rengas tekee liitok-
sesta tiiviin. Tätä liitinmallia käytetään komponenteissa, joita saatetaan joutua vaihta-
maan laitteen huollon aikana, esimerkiksi invertteri-moduuli. Liitoksen etuna on sen no-
pea asentaminen ja huoltotöissä putken saa nopeasti irti.  
  
 
 
Kuva 7, 1. Pieni karatyyppinen nippa, 2. Pistoliitin, 3. Suuri karatyypinen nippa. 
O-renkaita käytetään tiivisteenä kuvan 7 numerolla 2 ja 3 merkityissä liittimissä. Integ-
roitu tiivistemalli on kuvassa 7 numerolla 1. Keskellä kuvassa on pistoliitin.  
 
3 Tiiveystestaus 
Tässä luvussa käsitellään yleisesti eri tiiveystestausmenetelmiä teoriatasolla. Itse käy-
tännössä tehdyt testit ovat luvussa 4. Tässä luvussa on 5 eri tiiveystestausmenetelmää, 
joita mietittiin ratkaisuksi tiiveystestauksen parantamiseksi. 
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3.1 Yleistä tiiveystestauksesta 
Tiiveystestauksen tarkoituksena on varmistaa jäähdytysjärjestelmään kuuluvien liitosten 
ja komponenttien tiiveys. Tällä hetkellä tuotannossa tapahtuva tiiveystestausmenetelmä 
ei ole tarpeeksi tehokas havaitsemaan kaikkia vuotoja. Se on tehty tuotannossa ilmalla 
paineistamalla järjestelmä maksimissaan 6 barin paineella. Testaus on pystytty teke-
mään koko kuljetuspituus kerrallaan tai vaihtoehtoisesti sulkuventtiilejä sulkemalla on 
pystytty rajaamaan aluetta ja kyetty testaamaan pienempiä alueita kerrallaan. Järjes-
telmä on paineistettu täyttämällä se poistoletkun kautta, joka on kiinni jakotukissa. Kun 
järjestelmä on paineistettu, kuunnellaan kuuluuko mahdollisista vuodoista vuotavan il-
man aiheuttamaa ääntä eli suhinaa. Kuuntelu suoritetaan paljaalla korvalla ja mahdolli-
sesti kokeillaan kädellä, jos paineilma mahdollisesti tuntuisi käden pinnalla. Kosketta-
essa vuotokohtaa järjestelmästä pakenevan ilman pitäisi pystyä tuntemaan käden sel-
käpuolella olevalla herkällä iholla tai käyttämällä ponnekaasupullossa olevaa vuo-
donetsintänestettä, joka kuplii vuotokohdassa.  
Eri kaasuseoksia käyttämällä saadaan erilaisia ominaisuuksia. Jotkin kaasut ovat help-
poja tunnistaa, mutta niiden molekyylien koko ei ole tarpeeksi pieni, jota ne pääsisivät 
tunkeutumaan ulos pienimmistä vuotokohdista. Käytettävän kaasun pitäisi olla turvalli-
nen, syttymätön, syövyttämätön ja ympäristöystävällinen. Tiheys ja molekyylikoko ovat 
tärkeitä ominaisuuksia kaasuille, ne kertovat pitkälle sen kuinka pienestä raosta kysei-
nen kaasu pystyy tunkeutumaan läpi. Taulukossa 1 näkyy eri kaasujen tiheyksiä. Tihey-
det on otettu alkuainetaulukosta, jossa aineet ovat puhtaita ja NTP:ssä. Joidenkin kaa-
sun tuottajien antamat tiheystiedot kaasuista saattavat poiketa tämän taulukon luke-
mista. He ovat mitanneet sen omasta tuotteestaan ja siinä saattaa olla epäpuhtauksia 
tai jotain muuta seosta mukana, jolloin tiheys on eri. 
 Taulukko 1 Aineiden tiheydet kaasujen NTP:ssä. [1.] 
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Monissa menetelmissä on mahdollista tunnistaa jopa vuodon suuruus. Vuodon suuruu-
della ei tiiveystestauksessa ei ole niin suurta merkitystä, koska jokainen vuoto on korjat-
tava niin tiiviiksi, että ainakaan järjestelmässä käytettävä jäähdytinneste ei pääse tun-
keutumaan ulos raoista. Menetelmän valintaan vaikuttaa, kuinka tehokkaasti vuodot pys-
tytään tunnistamaan ja paikantamaan, sekä kuinka turvallinen se on käyttäjälle ja taa-
juusmuuntajalaitteelle, laitteen koko elinkaaren ajalla mitattuna.  
Ongelmana vanhassa tiiveystestauksessa ovat olleet pienten vuotojen tunnistaminen, 
joita ihminen ei pysty kuulemaan paljaalla korvalla. Liian usein jäähdytysjärjestelmään 
on jäänyt pieniä vuotoja, jotka on huomattu vasta kun ollaan tekemässä painetestiä nes-
teellä. Nämä vuodot olisi tarkoitus saada tunnistettua jo kaasulla tehtävässä tiiveystes-
tauksessa.  
3.2 Vuotojen yleisimmät aiheuttajat 
Vuotoja tulee tällä hetkellä liian usein, ja jokainen vuoto on liikaa. Kun järjestelmä on 
tarpeeksi suuri ja liitoskohtia on useita, korostuu tiiveystestauksen tehokkuus ja sitä pi-
täisi pystyä kehittämään samaa tahtia kuin itse taajuusmuuttajaa. Vuotojen pois saa-
miseksi tuotantovaiheessa on tiedettävä syyt, jotka vuotoja aiheuttavat ja miksi.  
Useimmat vuodot aiheutuvat asennusvirheistä. Virheiksi luokitellaan vinoon leikatut put-
kenpäät, se että liitos on jätetty liian löysälle tai liitos on kiristetty liian tiukaksi, jolloin 
tiiviste on mennyt rikki, sekä asennusvaiheessa aiheutuneet kolhut, joista komponentit 
tai putket ovat vaurioituneet. Vuotoja aiheuttavat myös epäpuhtaudet. Epäpuhtauksia 
ovat liitoksien väliin jääneet kaikki ulkopuoliset partikkelit, joita ei ole sinne suunniteltu.  
Vuotojen välttämiseksi asentajalta vaaditaan täsmällisyyttä ja kärsivällisyyttä tehdä työ 
kerralla kunnolla. Asentajan on tarkastettava ennen työn aloittamista työkalujen kunto. 
Esimerkiksi putkileikkurien on oltava terävät, sillä jos ne eivät ole, putki ei leikkaannu 
puhtaasti, vaan se painaa putken kasaan ja leikkaa putkelle vinon pään. Tällä tavalla 
järjestelmään liitetään viallinen putki, jolloin mahdollisuus että järjestelmä vuotaa on ole-
massa. Asentajan on myös huomioitava putken kunto. Putkiin on saattanut tulla viiltoja 
tai epämuodostumia kuljetuksen tai valmistuksen aikana, jolloin putken kestävyys ei ole 
sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla. Putken kunto tarkastetaan silmämääräisesti ja asenne-
taan vasta se jälkeen kiinni jäähdytysjärjestelmään.  
15 
  
Putkien sisä- ja ulkohalkaisijoissa on eroja, nämä koon vaihtelut aiheuttavat vuotoja 
yleensä vasta tuotteen myöhemmässä käyttövaiheessa, kun järjestelmä on joutunut ra-
situkseen. Jos putkien koossa on suuria vaihteluja, ne eivät välttämättä vuoda vielä teh-
taalla tehtävässä tiiveystestauksessa tai painetestissä. Vuodot aiheutuvat vasta asiak-
kaalla, kun putki on lämpötilan vaihtelun vuoksi joutunut laajenemaan ja kutistumaan 
useaan kertaan. Karaliitin on arka venymiselle ja pistoliitin taas kutistumiselle. Parannus 
keino tällaisen ongelman korjaamiseksi olisi parempi laadunvalvonta. Putkien toimittajien 
pitäisi pystyä tekemään parempaa laadunvalvontaa omasta tuotteestaan tai vastavuo-
roisesti ABB:llä pitäisi pystyä mittaamaan asennettavien putkien koot, jotta sinne ei asen-
nettaisi toleranssien ulkopuolisia putkikokoja, jotka aiheuttavat vuotoja jälkeenpäin. 
Pistoliittimet noudattavat standardia ISO 14743 ja putket standardia DIN 74324-1. Näi-
den standardien toleransseissa on eroja, jotka mahdollistavat vuotojen aiheutumisen lii-
toskohtiin.  
 
Taulukoista 2 ja 3 voidaan nähdä, että pistoliittimien noudattaman standardin toleranssit 
ovat liitettävien putkien halkaisijoille tiukemmat, kuin itse putkien noudattaman standar-
din toleranssit. Tämän vuoksi liittimiin asennetaan putkia, jotka eivät ole aina liittimien 
vaatiman putkikoon mukaisia. 
Taulukko 2 Standardi ISO 14743, putkientoleranssit 
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Taulukko 3 Standardi DIN 74324-1, putkien toleranssit 
 
 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään ratkaisuja, joista voisi olla apua tiiveystestauksen 
ongelmiin. Kaikkia näistä ei ole testattu, vaan osa näistä on suljettu pois testeistä, koska 
on huomattu niistä olevan vaaraksi laitteelle tai niiden vuotojen havaitsemiskyky on to-
dettu riittämättömäksi jo ennen testejä.  
3.3 Tiiveystestaus ultraäänianturilla 
Ultraäänellä tapahtuva testaus on menetelmistä helpoiten toteutettavissa. Siihen tarvi-
taan vain paineilmaa ja ultraäänianturi. Vuodonetsintä ultraäänellä perustuu vuotokoh-
dasta vuotavan kaasun aiheuttamaan ultraääneen.  
Useimpiin markkinoilla oleviin ultraäänitestauslaitepaketteihin kuuluu normaalisti jonkin-
lainen kädessä pidettävä anturi ja anturiin liitettävä kuulolaite. Anturi havaitsee ultraää-
nen ja näyttää äänen suuruuden, joko graafisesti näytöltä, tai suurimmassa osassa lait-
teista ohjaamalla äänen tehostetusti kuulokkeisiin. Antureiden päähän on myös mahdol-
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lista vaihtaa erilaisia suulakkeita, jotka mahdollistavat ultraäänimittaamisen pienem-
missä tiloissa, joihin on vaikea päästä. Suulakkeet auttavat myös rajaamaan vuotokoh-
dat erittäin tarkasti. 
Tämä menetelmä perustuu vahvasti samoihin periaatteisiin, joita ABB:n tehtaalla on jo 
käytetty eli vuodon aiheuttaman äänen havaitsemiseen. Ultraäänianturi mahdollistaisi 
tehokkaamman ja yksinkertaisen tavan havaita vuotoja. Verrattuna nyt tehtaalla käytet-
tävään tiiveystestausprosessiin etuna on, että se havaitsee ääniä tehokkaammin ja te-
hostaa vuotojen rajaamista. Tehokkaampi havainnointi perustuu siihen, että anturit pys-
tyvät havaitsemaan taajuuksia, joita ei normaalilla korvalla pystytä kuulemaan ollenkaan, 
sekä anturi tehostaa ääniä, jotka ovat liian matalia. 
Mahdollinen huono puoli tämän tyyppisessä tiiveystestauksessa on, että onko pienim-
pien vuotojen aiheuttama ääni tarpeeksi suuri, jotta anturi pystyy havaitsemaan ne tar-
peeksi tehokkaasti.  
Hyvinä puolina voidaan pitää kustannuksia, joita ei ole kuin ultraäänianturin hankinta-
kustannukset.  
3.4 Tiiveystestaus heliumilla 
Helium on toiseksi yleisin alkuaine. Se esiintyy kaasuna, koska nestemäinen helium 
muuttuu kaasuksi noin -269 °C:ssa. Teollisuudessa sitä on käytetty tiiveyden tarkistami-
seen ja vuotojen paikantamiseen jo vuosikymmeniä. Helium on erittäin hyvä kaasu tiivey-
dentestaamiseen, jos sitä verrataan muihin kaasuihin tai seoksiin. Sen molekyylikoko on 
pieni, joten se vuotaa helposti pienistä raoista. [24];[1.] 
Turvallisuus on myös ensisijaisen tärkeää testejä tehtäessä. Helium on ympäristöystä-
vällinen kaasu. Se ei aiheuta turvallisuusriskiä testin tekijälle, testauslaitteistolle tai luon-
nolle.  
Markkinoilla heliumia käyttävät testauslaitteet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Tässä 
työssä ne on jaettu ylipaine- ja alipainetestaukseen. Molemmilla testausmuodoilla on 
omat hyvät ja huonot puolensa. [24];[8.] 
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Eräs vuodonetsintään ja tiiveystestaukseen erikoistunut yritys kävi esittelemässä omaa 
heliumtesteriään. Samalla laitteella pystyi mittaamaan tiiveyttä alipaineella sekä ylipai-
neella. Kyseisellä laitteella tehtiin testit Pitäjänmäen E-tehtaan laboratorio tiloissa. Lisää 
käytännön testauksesta löytyy luvusta 4. 
3.4.1 Alipainetestaus heliumilla 
Alipainetestausta käytetään yleensä umpinaisille komponenteille tai tyhjiöjärjestelmille. 
Testauslaitteistoon kuuluu suurimmassa osassa markkinoilla olevista tuotteista helium-
säiliö ja mittausyksikkö, joka liitetään tutkittavaan kappaleeseen. Jos tutkittavan laitteis-
ton tilavuus on suuri, laitteisiin usein myydään alipainepumppu, joka tekee laitteesta te-
hokkaamman. Alipainepumpun tarkoituksena on saada nopeutettua alipaineen teke-
mistä kappaleen sisälle. 
Mittausyksikkö tekee tutkittavan kappaleen sisään alipaineen, ja jos paine ei pysy kap-
paleen sisällä tasaisena tai se ei saa luotua kappaleen sisälle alipainetta on kappaleessa 
vuoto. Taulukosta 4 näemme, että mitattavan järjestelmän ollessa absoluuttisen tiivis, 
mittalaite näyttää lukemaa 10-10. Jos järjestelmässä on vuotoja, vuotonopeus kasvaa ja 
lukema alkaa nousemaan. Taajuusmuuntajan jäähdytinjärjestelmässä pitäisi päästä lu-
kemaan 10-3, jotta järjestelmä pitäisi varmasti jäähdytysnesteen sisällään. Vesitiiveyden 
raja on 10-2. 
Vuotokohta paikannetaan suihkuttamalla mahdollisiin vuotokohtiin pienellä paineella he-
liumkaasua. Alipaine imaisee heliumia kappaleen sisään ja se kulkeutuu mittalaitteelle. 
Heliumin kulkeuduttua mittalaitteelle laite ilmoittaa heliumista ja vuotokohta on saatu pai-
kannettua. Heliumin kulkeutuminen mittalaitteelle saattaa kestää hetken riippuen mat-
kasta, minkä se joutuu kulkemaan järjestelmän sisällä laitteelle. Tästä syystä kannattaa 
varmistaa vuotokohta kahteen kertaan. [8]. Mittalaite tunnistaa heliumin sektorimassa-
spektrometrin avulla. Sektorimassaspektrometri erottelee kaasuhiukkaset hiukkasten 
painon perusteella, jolloin saadaan eroteltua muut hiukkaset pois mittausalueelta.  
Kuvassa 8 nähdään sektorimassaspektrometrin rakenne. Alipaine imee hiukkaset mut-
kaan ja magneettikenttä aiheuttaa siihen poikkeaman. Vain tietyntyyppiset hiukkaset 
kaartavat mutkan oikeassa kulmassa ja pääsevät ilmaisimelle. Eri massaisia hiukkasia 
voidaan erottaa vaihtamalla magneettikentän voimakkuutta ja hiukkasen kiihdyttämiseen 
käytetyn jännitteen suuruutta. [33.] 
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Kuva 8 Sektorimassaspektrometrin rakenne. [33]. 
 
Taulukko 4 Heliumin vuotonopeuksia, kun järjestelmän paine-ero on 1 bar [24]. 
 
Taulukossa 4 käytetty mittayksikkö on 1 mbar*l/s. Tällä yksiköllä tulkitaan vuodon suu-
ruutta, joka tapahtuu säiliössä, jonka tilavuus on 1 l ja paine muuttuu 1 mbar verran yh-
den sekunnin aikana. Virtaus vastaa samaa kuin 1 cm3/s normaalissa lämpötilassa ja 
paineessa (NPT). [24.] 
 
Alipainetestauksessa järjestelmässä ei saa olla nestettä. Neste voi tehdä alipaineen 
muodostamisesta mahdottoman. Alipaineessa vesi höyrystyy ja höyrystymisen takia se 
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laajenee jopa 1700-kertaiseksi. Höyrystyessä neste nostaa painetta äkillisesti laajene-
misen takia, kun alipainepumppu yrittää laskea painetta. Nestettä höyrystyy pieniä mää-
riä kerrallaan, koska se nostaa painetta, niin että höyrystyminen loppuu. Höyrystyminen 
jatkuu taas, kun alipainepumppu on saanut uudelleen laskettua paineen tarpeeksi mata-
lalle. Neste kyllä poistuu hitaasti järjestelmästä tälläkin tavalla, mutta se vie todella paljon 
aikaa. Tämän ilmiön takia järjestelmä olisi hyvä olla kuiva, kun siihen tehdään alipai-
netestiä. [1.] 
3.4.2 Ylipainetestaus heliumilla 
Ylipainetestausta käytetään järjestelmissä, joissa on normaalissa käyttötilanteessa yli-
paine, silloin järjestelmän tiiveystestaus tulee tehtyä niin sanotussa normaalitilassa. Yli-
painetestauslaitteistoon kuuluu niin ikään heliumsäiliö, mittausyksikkö, sekä lisänä nuus-
kija. [24];[8.] 
 
Ylipaineella tehtävässä tiiveystestauksessa testattava komponentti tai tässä tapauk-
sessa jäähdytysjärjestelmä paineistetaan heliumilla. Helium alkaa välittömästi virrata 
ulos vuotokohdista, jos vuotoja järjestelmässä on. Jos järjestelmässä on vuoto, paine 
alkaa laskea, ja silloin käydään läpi mahdolliset vuotokohdat nuuskijalla. Nuuskija ha-
vaitsee pienetkin määrät heliumia ja ilmoittaa niistä merkkiäänellä tai graafisesti ja välit-
tää tiedon mittausyksikköön, riippuen nuuskijan mallista.  
 
Ylipainetestauksessa ei saada yhtä hyvin tietoon vuodon suuruutta, kuin alipaineella tes-
tatessa. [24];[8]. Tiiveystestauksessa vuodon suuruudella ei ole niin suurta merkitystä. 
Jokainen vuotokohta josta normaalitilanteessa järjestelmässä käytettävällä nesteellä 
olisi mahdollisuus vuotaa, on korjattava tiiviiksi, sen suuruudesta riippumatta.  
 
Jotkin liitostyypit vaativat ylipaineella tehtävän testauksen, esimerkiksi invertteri-moduu-
leissa olevat pistoliittimet päästävät alipainetestauksessa kaasua helpommin läpi, kuin 
ylipainetestauksessa. Se johtuu liittimien rakenteesta. Liittimien sisällä oleva o-rengas 
tiivistyy putkea vasten sitä lujemmin mitä suurempi paine on. Alipaineessa tämä liitos ei 
puristaisi o-rengasta putkea vasten ja päästää herkemmin kaasun vuotamaan, vaikka 
normaali ylipainetilanteessa se olisi tiivis liitos. Pistoliittimiä käytettäessä on tärkeää käyt-
tää ylipainetta, jotta vältytään turhilta vuodoilta, joita ei laitetta käytettäessä esiintyisi.  
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Ylipainetestaus heliumilla vakuutti, joten tälle menetelmälle tehtiin testit ABB:n tiloissa 
yhdessä erään helium-mittalaitteita toimittavan yrityksen kanssa. 
 
3.5 Tiiveystestaus vedyllä 
Vetyä on normaalissa ilmassa 0,5 ppm, joten sitä ei tarvitse paljon lisätä niin sitä pysty-
tään mittaamaan tarkasti. Kaasuseos jota käytetään tässä menetelmässä sisältää 95% 
typpeä ja 5% vetyä. Vedyn osuus seoksessa on rajattu vain 5 %, koska puhdas vety on 
erittäin syttymisherkkää ja typen avulla siitä tehdään vaaraton. Seos on myrkytön, sytty-
mätön, syövyttämätön ja ympäristöystävällinen. [26.] Riippuen mittalaitteen valmista-
jasta, käytetään myös kaasuseoksia, joissa on enemmän vetyä, mutta mitä enemmän 
vetyä on, sitä vaarallisemmaksi seos muuttuu. Puhdas vety on herkästi syttyvää ja reagoi 
halogeenien ja halogeeniyhdisteiden kanssa. [27.] 
 
Vedyllä tehtävää vuodon etsintää käytetään yleisimmin betonirakenteiden tiiveyden to-
dentamiseksi. Vedyllä tehtävään vuodon etsintään tarvitaan kaasuseospullo, jolla saa-
daan levytettyä kaasua testattaviin kohtiin, sekä vetypitoisuuksia mittava anturi. Anturin 
mukana tulee normaalisti pitkä taipuisa suulake, jolla päästään ahtaisiin kohtiin mittaa-
maan pitoisuuksia. Rakentamisessa käytettävässä testauksessa seosta suihkutetaan 
seinän tai lattian toiselta puolelta suoraan rakenteeseen ja samaan aikaan toiselta puo-
lelta mitataan anturilla ilman vetypitoisuutta. Seos kulkee nopeasti rakenteiden läpi ja 
toisella puolella oleva kannettava anturi paikantaa vuotokohdat. [28.]  
 
Taajuusmuuttajaan tämä menetelmä olisi voinut toimia erittäin hyvin. Jäähdytysjärjes-
telmä olisi paineistettu seoksella ja haettu vuotokohdat vetyä mittavalla anturilla. Mutta 
vety ei ole yhtä turvallinen kuin helium, joten tämä jätettiin pois testattavista menetel-
mistä.  
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3.6 Tiiveystestaus savulla 
Savulla tehtävä tiiveystestaus jätettiin pois, koska savu saattaa mahdollisesti muodostaa 
jäämiä putkistoon, jolloin jäähdytysjärjestelmään kuuluvat komponentit olisivat olleet 
vaarassa vioittua. Savuja, joita oli markkinoilla, käytetään yleensä vain suuremmissa il-
manvaihtokanavissa, joissa tiiveys ei ole yhtä tarkkaa, kuin taajuusmuuntajien jäähdy-
tinjärjestelmässä. [17];[18];[20];[21.] 
Savutestauksessa laite alkaa tuottamaan savua testattavan kappaleen tai järjestelmän 
sisään. Laitteen tuottama savu on peräisin liuoksesta, johon on lisätty merkkiainetta. Jos 
järjestelmässä on vuotoja, savu tulee ulos vuotojen kohdalta. Savun sisältämä merkki-
aine värjää vuotokohdan. Merkkiaineen pystyy näkemään UV-valolla, jolloin testin tekijä 
pystyy näkemään vuotokohdat. [17];[18];[20];[21.] 
Suurimmat ongelmat olisivat aiheutuneet merkkiaineen jättämien jälkien takia. Jos merk-
kiaine jää vuotojen kohdalle, niin silloin se jää myös testattavan laitteen sisäpinnoille. 
Sisäpinnoille jäänyt merkkiaine aiheuttaisi korroosiovaaran ja irronnut materiaali voi 
muodostaa suurempia partikkeleita ajan saatossa, mikä aiheuttaisi tukoksia järjestel-
mään. Aine olisi saattanut jäädä herkimmin lauhduttimien kohdalle, koska lauhduttimissa 
virtaus jakautuu moneen läpimitaltaan pienempään kanavaan, jolloin jäähdytys on te-
hokkaampaa. Nämä pienemmät kanavat olisivat saattaneet mennä tukkoon, jolloin jääh-
dytys teho olisi kärsinyt ja taajuusmuuttaja olisi vaarassa ylikuumeta. [17];[18];[20];[21.] 
Tästä menetelmästä ei tehty käytännön testejä, johtuen edellä mainituista turvallisuuteen 
ja laitteen toiminnan vahingoittamiseen vaarantavista tekijöistä. 
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4 Käytännön testit 
Kaikki testaukset on tehty Pitäjänmäen E-tehtaan laboratoriotiloissa. Testasimme 3 eri 
tiiveystestausmenetelmää, jotka olivat tiiveystestaus ultraäänellä sekä heliumilla tehtä-
vät ali- ja ylipainetestaukset. Testauslaitteiden rakentamisesta ja suunnittelusta vastasi 
tämän insinöörityön tekijä. Testauslaitteisto on tehty erilaisista komponenteista, joita käy-
tetään ABB:n taajuusmuuttajan jäähdytysjärjestelmässä. Käyttämällä samoja kom-
ponentteja varmistettiin, että testauslaitteisto on verrattavissa tuotannossa oleviin laittei-
siin, jolloin saimme realistisen tuloksen siitä onko jokin näistä testeistä sopiva juuri tälle 
tuotteell3. 
4.1 Heliumtesti 
Heliumtestit tehtiin yhdessä erään tiiveystestauslaitteita myyvän yrityksen henkilön 
kanssa. He toivat testauslaitteen Pitäjänmäen E-tehtaalle 16.4.2018 testejä varten. Tes-
tien tarkoituksena oli selvittää, onko kyseinen testauslaite sopiva tämän tuotteen jääh-
dytysjärjestelmän tiiveyden todentamiseksi.  
Testauslaitteistoon kuului helium kaasupullo, testausyksikkö sekä nuuskija ylipainetes-
tausta varten. Kuva 9 kertoo karkeasti, millainen kokonaisuus testauslaitteisto on. Tes-
tauslaitteisto toimii normaalilla 230 V jännitteellä, joka saadaan normaalista pistorasi-
asta. Laite sisältää alipainepumpun, jolla voidaan suorittaa alipainetestejä. Samalla lait-
teistolla pystytään tekemään ylipainetestejä. Laitteeseen liitetään tällöin nuuskija ja tut-
kittava kohde täytetään suoraan kaasupullosta ja paineistetaan. Jos tutkittavassa lait-
teessa on vuotoja, paine laskee tutkittavan kappaleen sisällä. Paineen aleneminen voi-
daan todeta painemittarin avulla. Vuotava kohta etsitään käyttämällä nuuskijaa, joka on 
liitetty testauslaitteeseen.  
Sama laite pystyy mittaamaan myös vetypitoisuuksia, mutta tässä työssä testasimme 
tällä laitteella vain heliumia, sen turvallisuuden takia. Helium on kaasu, joka ei ala rea-
goimaan kaasu- tai nesteseosten kanssa. Vety olisi ollut tiheydessä heliumia jokin verran 
pienempi, jolloin se olisi tunnistanut heliumia pienemmät vuodot. Helium on jäähdytys-
järjestelmässä käytettävää tavaramerkkiä Antifrogen L-jäähdytysnesteeseen verrattuna 
paljon pienempää molekyylikooltaan. Toisin sanoin helium virtaa paljon pienemmästä 
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reiästä, kuin Antifrogen L. Heliumin vuoto-ominaisuudet ovat siis tarvittavan hyviä tämän 
tyyppiseen vuodonetsintään.  
 
Kuva 9 Heliumtestauslaitteisto. [24]. 
 
Ennen testejä huolena oli että onko helium liian pientä molekyylikooltaan meidän tuot-
teessa käytettäville liitoksille. Esimerkiksi invertteri-moduuleissa käytettävät pistoliittimet 
olivat suuri huolen aihe testejä mietittäessä. Oletuksena oli että helium tulee kyseisistä 
liittimistä läpi liian helposti. Kuvassa 10 nämä liittimet on merkitty numerolla 3. 
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Kuva 10 1. Pieni karatyypin liitin 5 kpl 2. Suuri karatyypin liitin 2 kpl 3. Pistoliitin 8 kpl 4. Suuri kara-
tyypin liitin 2 kpl 5. Pallosulkuventtiili 6 kpl. 
 
Kuvassa 10 on testilaite ja se on tehty tavalla ja osilla, joita käytetään taajuusmuuttajan 
jäähdytinjärjestelmässä. Näin ollen tulokset olivat realistisia tehdyissä testeissä. Testi-
laitteeseen oli asennettu 4 erilaista liitintä, joita käytetään tuotannossakin. Putkimateri-
aaleja oli 2 erilaista PA-11 ja PA-12. Kuvan vasemmalla puolella olevat 3 putkea ovat 
PA-12 materiaalia ja toiset 3 oikealla puolella PA-11. Näiden putkimateriaalien ero on, 
että PA-12 on PA-11:sta verrattuna kovempaa materiaalia, joka pitää muotonsa parem-
min ja kestää kolhuja. PA-11 on siis vähän joustavampaa ja sen muokattavuus on pa-
rempi kuin PA-12. Molemmat materiaalit kestävät painetta tarvittavia määriä. Nesteellä 
tehtävä painetestaus tehdään maksimissaan 10 barilla ja nämä putket kestävät noin 60 
baria huoneenlämmössä. 
 
Alipainetestaus tehtiin samoilla putkilla ylipainetestauksen kanssa. Alipainetestaus suo-
ritettiin ensin, koska se ei muokkaisi muoviputkia pistoliittimien kohdalla. Kun pistoliittimiä 
paineistetaan ylipaineella liittimen o-renkaat pureutuvat putkea vasten ja tekevät liitok-
sesta tiiviin. Samaan aikaan leuat pitävät putken paikoillaan ja tekevät sen pintaan muu-
toksia. Oli siis ensisijaisen tärkeää, että alipainetestaus tehtiin ennen ylipainetestausta.  
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4.1.1 Alipainetesti 
Alipaineella testit tehtiin kuvassa 10 olevalle testipenkille. Ensiksi alipainetestiä niin, että 
venttiilit olivat kiinni. Testipenkki laitetiin kiinni testauslaitteeseen. Testauslaitteelta meni 
noin 20 sekuntia siihen, että pumppu oli saanut testipenkin alipaineeseen. Tällä tavalla 
varmistettiin, että venttiilit eivät vuotaisi, eikä mikään muukaan liitos ennen venttiilejä. 
Tässä kohtaa testauslaitteisto näytti lukemaa 10-8, joten tähän mennessä tuote on tau-
lukon 4 mukaan ”kaasutiivis”.  
Seuraavassa vaiheessa kaikki 6 venttiiliä avattiin ja pumppu teki alipaineen järjestel-
mään. Laite pääsi lukemaan 10-2. Luku tarkoittaa että se olisi lähellä vesitiiveyttä. Tätä 
lukua verrattaessa edelliseen lukuun 10-8 voidaan todeta, että jossain on vuoto. Liitos-
kohdat käytiin läpi heliumkaasupulloon liitetyllä pistoolilla ja havaittiin yhden pistoliittimen 
vuotavan. Vuotokohdan edessä oleva venttiili suljettiin. Kun vuotava liitin oli suljettu pois 
piiristä, laite pääsi seuraavaksi lukemaan 10-7 eli melkein kaasutiivis. Tämä lukema on 
tarpeeksi hyvä, jotta pystyttiin toteamaan järjestelmä riittävän tiiviiksi.  
Testeissä havaittiin myös että heliumin kulkeutuminen testattavan laitteen läpi kesti jois-
sain tilanteissa, jolloin helposti vuotokohta oli ohitettu jo aikaisemmin. Jotta virheiltä väl-
tyttäisiin, kannattaa kohta tarkistaa ajan kanssa muutamaan kertaan. 
Lopputulemana voitiin todeta, että heliumilla tehtävä tiiveyden todentaminen alipaineella 
tällä laitteella on mahdollista ja tulokset olivat parempia kuin osattiin odottaa. Menetelmä 
on toimiva ja laite helppokäyttöinen.  
4.1.2 Ylipainetesti 
Ylipainetestin tekeminen suoritettiin heti alipainetestin jälkeen samalla testilaitteella 
(kuva 10). Heliumtestauslaitteistoon vaihdettiin nuuskija kiinni ja testattavaan testipenk-
kiin asennettiin kiinni heliumkaasupullo, jolla päästiin paineistamaan testattava laitteisto.  
Kuva 11 on karkea näköispiirros mistä näkee millainen testilaite on, kun sillä mitataan 
heliumpitoisuuksia nuuskijan avulla, joka on liitetty laitteeseen.  
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Kuva 11 Ylipainetestauslaitteisto heliumtestausta varten. [24]. 
Testauspenkkiin laitettiin seuraavaksi heliumia ja paine nostettiin testilaitteen sisällä 2 
bariin. Tässä vaiheessa kaikki hanat olivat auki ja oletuksena oli että sama pistoliitin 
vuotaisi, kuin alipainetestauksessa. Seuraavaksi etsittiin vuotoja haistelijalla, kulkemalla 
liitoksia pitkin. Tuloksena oli että yksikään liitin ei vuotanut enää ylipainetestauksessa. 
Kaikki liittimet ja venttiilit pitivät heliumin sisällään.  
Tuloksen varmistamiseksi tehtiin testi vielä yhden ylimääräisen liitoksen kohdalle, joka 
sijaitsi testauspenkin ulkopuolella, jonka tiedettiin vuotavan. Kyseistä liitosta haistellessa 
testauslaite sai heliumsignaalin, joka kertoi kohdassa olevan vuodon. Tämän ylimääräi-
sen vuotavan liitoksen testaus tehtiin, jotta voitiin varmistaa haistelijan toimivuus. 
Lopputuloksena oli että ylipainetestaus heliumilla on toimiva ratkaisu vuodonetsintään 
taajuusmuuntajien jäähdytinjärjestelmistä. Ainut huono puoli verrattaessa alipainetes-
taukseen on, että heliumia kuluu ylipainetestauksessa paljon enemmän.  
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4.2 Ultraäänitesti 
Ultraäänitesti tehtiin Pitäjänmäen E-tehtaalla. Ultraäänilaite oli ABB:n, joten sitä ei tar-
vinnut erikseen hankkia. Laitetta oli käytetty tiiveystestauksen apuna eräällä osastolla. 
Testi tehtiin samalle testilaitteelle, kuin heliumtiiveystestaus. Penkkiin vaihdettiin uudet 
putket. Putket vaihdettiin uusiin, koska ne olivat saattaneet muuttaa muotoaan edelli-
sissä testeissä. Testipenkkiin laitettiin 2 baria painetta. Testipenkissä olevat liitokset ei-
vät vuotaneet, joten paine nostetiin 4 bariin. Tässäkään vaiheessa mikään liittimistä ei 
vuotanut, joten tämä testausvaihe päätettiin ja siirryttiin seuraavaan. 
Tässä vaiheessa muutoksia tehtiin testilaitteeseen niin, että liittimien pitäisi vuotaa var-
masti ja tulisi jonkinlaisia tuloksia. Painetta laitettiin 2 baria tässä vaiheessa ja paineilma 
tuli läpi vuotavasta kohdasta suhinan kanssa. Hyvä puoli tässä oli se että ääni kuului, 
mutta vuoto oli niin suuri että sen kuuli paljaalla korvallakin ja ultraäänilaite vahvisti vuo-
don sijainnin.  
Seuraavaksi tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman pieni vuoto, jotta sitä ei kuulisi kor-
valla, mutta yrityksistä huolimatta haluttua tulosta ei saatu aikaiseksi. Laite kyllä auttoi 
paikantamaan vuotokohdan tarkasti, mutta vahvistus sille, että löytääkö tällä laitteella 
pieniä vuotoja tehokkaasti, jäi saavuttamatta.  
Lopputuloksena oli, että ultraäänellä tehtävä tiiveystestaus toimii ainakin suurien vuoto-
jen paikantamisessa ja se on parempi kuin pelkällä korvalla ja käsituntumalla tehtävä 
vuodon paikantaminen. Tällä tiiveydentodentamisen tavalla ei siis pystytä todentamaan 
testattavan järjestelmän tiiveyttä tarpeeksi tehokkaasti.  
4.3 Vertailu ja tulokset 
Testejä tehtiin siis 3 eri menetelmälle. Ne olivat ultraäänellä tehtävä tiiveystestaus sekä 
heliumilla tehtävä tiiveystestaus alipainemenetelmällä sekä ylipainemenetelmällä. He-
liumilla tehdyt testit suoritettiin samalla heliummittalaitteella. Kaikissa kolmessa testissä 
käytettiin samaa testilaitetta, joka oli rakennettu näitä testejä varten.  
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Kuva 12 Tiiveysmittausten tarkkuudet. [31]. 
 
Kuvasta 12 nähdään, kuinka tarkkoja arvoja voidaan mitata eri mittausmenetelmillä. Ku-
vassa vuodon suuruuden yksikkönä on yleisesti käytetty mbar*l/s.  
 
Ultraäänellä päästään mittaamaan 10-2 asti, joten sillä päästään juuri vesitiiveyden ra-
jaan (taulukko 4). Heliumhaistelijalla eli heliumylipainetestauksella päästään 10-6 arvoon, 
joka on riittää helposti meidän laitteen jäähdytyspiirin tiiveyden todentamiseksi. Ja he-
lium spraylla eli heliumalipainetestauksella voidaan päästä lukemiin 10-7, joka riittää 
myös tässä työssä käsiteltävän jäähdytyspiirin tiiveyden todentamiseen. 
Ultraäänitestistä voimme todeta, että se ei ole yhtä tehokas tapa tunnistaa vuotoja kuin 
kaksi muuta heliumilla tehtävää menetelmää. Ultraäänitekniikasta ei siis tulla saamaan 
ratkaisua tiiveystestauksen parantamiseksi. 
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Alipainemenetelmä on näistä kolmesta menetelmästä tarkin ja tehokkain havaitsemaan 
vuotoja. Menetelmän huonona puolena on kuitenkin turhan pienten vuotojen havaitse-
minen, joita tuli esille testeissä pistoliittimien kohdalla. Yksi pistoliitin alkoi vuotamaan 
heliumia alipainemenetelmällä, mutta ei ylipaineella, jolloin voidaan todeta liitos pitä-
väksi. Liitos voidaan todeta riittävän tiiviiksi, koska neste, jota järjestelmä käyttää, on 
molekyylikooltaan paljon suurempi, kuin testissä käytetty helium.  
Heliumilla tehdyt ylipainetestien tulokset tiiveyden todentamiseksi olivat hyviä ja luotet-
tavia. Menetelmä havaitsee vuotoja tehokkaasti ja on käyttäjälle yksinkertainen tapa et-
siä vuotoja. Menetelmän huonona puolena pitäisin heliumin suurta käyttömäärää. Ver-
rattuna alipaine menetelmään heliumia kuluu huomattavasti enemmän, varsinkin jos taa-
juusmuuttajan kaapin pituus kasvaa, niin heliumin käyttömäärä kasvaa sen mukana.  
Taulukossa 5 on tehty vertailu eri tiiveydenmittaustavoille. Taulukosta voidaan katsoa 
niiden soveltuvuus, niin tehtaalla kuin toimittajallakin tapahtuvaan komponenttien, mo-
duulien tai kuljetuspituuksien testaukseen, sekä asiakkaan luona tapahtuvaan vuo-
donetsintään. Parhaimmat pisteet vertailussa ovat saaneet heliumilla tehtävät tiiveystes-
taukset. Syynä tähän on tarvittavan hyvä mittaustarkkuus, sekä heliumin turvallisuus 
kaasuna. Vedyllä tehtävä tiiveystestaus olisi varmasti yhtä hyvä kuin heliumilla tehtävät 
testaukset, mutta vety luo helposti reagoivana kaasuna liikaa turvallisuus riskejä. Ultra-
äänitestaus olisi helpoin toteuttaa, niin tehtaalla kuin asiakkaankin luona, mutta sen mit-
taustarkkuus ei ole riittävä, jotta sillä voisi havaita pienimmät vuodot. 
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Taulukko 5 Vertailutaulukko. 
 
5 Yhteenveto  
Insinöörityön tarkoituksena oli saada parannettua taajuusmuuttajan jäähdytysjärjestel-
män tiiveystestausta. 
Lopputulokseksi saimme toimivan ratkaisun taajuusmuuttajan jäähdytyspiirin tiiveystes-
taukseen. Toimivimmaksi menetelmäksi osoittautui heliumilla tehtävä tiiveystestaus, 
joko ali- tai ylipainetestaus. Näiden kahden eroa kannattaa vielä kartoittaa ja tehdä lisää 
testejä.  Samalla laitteella pystytään tekemään yli- ja alipainemittauksia, joten niiden 
eroja pystytään selvittämään tarkemmin, kun hankintasuunnitelma saadaan päätökseen 
ja laite Pitäjänmäelle.  
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5.1 Projektin jatkaminen 
Näiden testien ja vertailujen pohjalta voin kertoa oman kantani tiiveystestauksen paran-
tamiseksi. Parhaaksi menetelmäksi asettaisin heliumilla tehtävän alipainemenetelmän. 
Menetelmä antoi tarkimman kuvan vuodon suuruudesta ja vuotokohta oli helposti pai-
kannettavissa. Heliumia kuluu testissä erittäin vähän, verrattuna ylipainetestaukseen.  
Projektin tekeminen jatkuu varmasti vielä tästä, kun testauslaite saadaan Pitäjänmäelle. 
Laitteella kannattaa tehdä laajempia testejä, joiden perusteella pystytään luomaan oh-
jeet tuotantotestaukseen. Toivon että laite saadaan mahdollisimman nopeasti tuotan-
toon, koska siellä on tällä hetkellä tarvetta paremmalle tiiveystestaukselle. 
5.2 Projektin arviointia 
Projektin aikana oli hetkiä, jolloin tuntui, etten saanut tarpeeksi tehtyä tulosta. Käytin ai-
kaa projektin tekemiseen erittäin paljon ja tuntui ajoittain siltä, ettei se edennyt tahtomal-
lani nopeudella. Projektin eteneminen sen alkuvaiheessa tuntui todella verkkaiselta. 
Hain tietoa eri tiiveyden tunnistamismenetelmistä ja niitä oli erittäin paljon. Ehkä se että 
silmään osui alussa vain niitä menetelmiä, joista ei löytynyt tämän projektin ongelmaan 
ratkaisua, tekivät tiedonhausta välillä erittäin raskaan. Käytin ehkä turhankin paljon aikaa 
niiden menetelmien tutkimiseen, joista ei ollut ratkaisuksi.  
Työskentelin tehdastasolla tuotannossa samaan aikaan, kun suoritin tätä projektia. 
Työskentely tuotannossa oli välillä vähän liiankin aktiivista ja verotti osittain projektin te-
kemistä. Tämän osan olisi voinut hoitaa omasta mielestäni paremmin.  
Lopulta kun löysin sopivia tiiveyden mittaukseen sopivia tapoja, asioita alkoi tapahtua 
nopealla aikataululla. Sain tehtyä testauslaitteiston ja vaadittavat testit hyvällä aikatau-
lulla. Ehkä alkukankeuden ja muun oheistoiminnan takia aikataulu venyi vähän suunni-
tellusta. 
Omat ajatukset projektista ja sen etenemisestä ovat positiivisia. Projektin päätarkoituk-
sena oli löytää keino tiiveystestauksen parantamiseksi. Lopputulokseksi saimme toimi-
van ratkaisun, jolla tiiveystestaus saataisiin uudelle tasolle. Siltä osin olen erittäin tyyty-
väinen projektiin ja sen lopputulokseen. 
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